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 سیستم آب شهري  و منابع آب

    سیستم آب شهريسیستم آب شهري  ..11--11

از . دهـد  آب بهداشتی را در مناطق مسکونی در اختیـار مـردم قـرار مـی    ، سیستم آب شهري

بیشـتر  . کنـد  مین مـی هـا در برابـر آتـش تـأ     حفاظت سـاختمان ب مورد نیاز را براي طرفی، آ

 .شـود  محلی است واز طریـق آنهـا اداره مـی   آب شهري متعلق به سازمان دولتی  هاي سیستم

هر حـال طـرح و عملکـرد     اما در .هاي آب شهري هم مالک خصوصی دارند برخی از سیستم

  . شبیه هستند هاي دولتی و خصوصی بسیار اولیه سیستم

سـازمان آب  . سسات تجاري و صنعتی استؤم رسانی به منازل و آب شهري براي خدمات

بـه شـیر    هـا کـه بـه منبـع آب شـهري وصـل و       نشانی در خیابان از طریق شیرهاي آب آتش

 .دهـد  مـی  سازمان آتش نشانی قـرار  اختیاردر خدمات آبرسانی را ،باشند وف میهیدرانت معر

سیسات تصـفیه و شـبکه توزیـع تشـکیل     تأ ،منبع آب سه بخش اصلی،شهري از سیستم آب 

  .شده است

  منابع آبمنابع آب  ..22--11

عمیـق و نیمـه   (هـا   چـاه  ،هـا  رودخانـه  ،هـا  دریاچـه از آب را توانند هاي آب شهري می سیستم

بع آبـی بـه   منـا  .مین کننـد ها و یـا ذخـایر آب اسـتراتژیک تـأ     مهچشقنوات،  نهرها، ،)عمیق

شـهري   هاي آبی بسیاري از سیستم .آب شناسی منطقه متکی است هاي جغرافیایی و ویژگی

ها آب شرب ی از شهربرخ .شوند تا ذخیره کافی داشته باشند از چندین منبع آب تشکیل می

ي زیـر  هـا  لولـه مترها با آن فاصله دارند و به وسیله کنند که کیلو مین میخود را از منابعی تأ

  .کنند هدایت میه خانه و مقصد هاي باز آب را به تصفی نی یا کانالزمی

  

  



                                          4                                                       

 

 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

که کل منطقـه تحـت پوشـش خـود را      منابع آب سیستم شهري باید آنقدر بزرگ باشند

 بنـابراین آنهـا   .برنـد  یعی بهـره مـی  هاي آبی شهري از ذخایر وس ـ بیشتر سیستم .مین کنندتأ

 .مین کننـد نبـع اصـلی آب تـأ   مقطـع   رسانی عمومی را در صورت توانند نیاز خدمات آب یم

در حـالی   .را فراهم کنند توانند آب چندین هفته یا ماه ها می  منبع پشتیبان برخی از سیستم

  .هاي دیگر ذخیره آب ممکن است چند روز بیشتر دوام نیاورند که سیستم

  تصفیه آبتصفیه آبسیسات سیسات تأتأ  ..33--11

هـا را از بـین    سـتند کـه نـا خالصـی    سیسات تصـفیه آبـی ه  هاي آب شهري داراي تأ سیستم

آبی که تمیز اسـت و   .سیسات تصفیه به کیفیت آب تصفیه نشده بستگی داردع تأنو. برند می

هـاي دیگـر بایـد بـراي      در سیستم .نیازکمی به تصفیه دارد ،گیرد میاز منبع زلال سرچشمه 

ضـمن   .ل کردل قبوتصفیه آب از مواد شیمیایی بیشتري استفاده کرد تا بتوان مزه آب را قاب

  .باید مناسب نوشیدن باشند) شهريآب (تم هاي این سیس این که همه آب

هـا و موجـودات    براي قابل شرب کردن آب شهري از مواد شیمیایی براي کشتن بـاکتري 

ده را وارد زدایـی ش ـ  نی بـاکتري سپس آب سالم آشامید ،کنند ده میمیکروسکوپی مضر استفا

  .نمایند سیستم توزیع می

  سیستم توزیع آبسیستم توزیع آب  ..44--11

زمینـی بـه   ي زیرهـا  لولـه سیسات تصفیه و از طریق شبکه پیچیده آب را از تأ ،سیستم توزیع

 هـا،  تم توزیـع شـامل پمـپ   سیس ـ. نشانی می فرسـتد  کنندگان نهایی و شیرهاي آتش مصرف

این سیستم حجم مـورد  . هاي لازم دیگر است بخش منبع آب و ،ها، مخازن ذخیره خانه تلمبه

  .کند ایت میهد زمان تعیین و نیاز آب و فشار لازم را در مکان و



  
                                                                                                                         5 

 

 سیستم آب شهري  و منابع آب

گی کـاربرد آب بسـتگی   چون بـه چگـون   .کند ار آب در مناطق مختلف فرق میمیزان فش

قل فشـار  حـدا  .کنـد  تمسفر در مصب خروجی تغییـر مـی  آ 5تا  7/1فشار آب ار  معمولاً .دارد

 اما تحت بعضی شـرایط  .آتمسفر است 7/1ب از شیر هیدرانت پیشنهادي براي جاري شدن آ

  . پذیر است تر شیر آتش نشانی امکان ي پایینکار کردن با فشارها

جهت ایجـاد فشـار لازم چـه     )تلمبه کردن( پمپاژ آب به طریقهبیشتر سیستمهاي توزیع 

برخـی از سیسـتم هـاي توزیـع آب بـراي      . غیر مستقیم بستگی دارند چه به طور مستقیم و

رود  تند فشار از بین میها از کار بیاف اگر پمپ .از پمپ استفاده می کنند ایجاد فشار مستقیم

نشـانی آب   رهاي آتـش یا به شی) کنندگان مصرف( هاي نهایی تم نمی تواند به خروجیو سیس

گانـه و اسـتفاده از   هـاي چند  هـاي شـهري از سیسـتم پمـپ     مبیشتر سیسـت  .را برساند کافی

 .هش یابـد آب تا آخرین حد ممکن کـا  کنند تا خطر قطع خدمات برق اضطراري استفاده می

 سـوزي بـزرگ یـا یـک دوره     هاي کمکی گاهی اوقات جهت افزایش جریان در یک آتش پمپ

                                                                  .روند تقاضاي بالاي آب به کار می

گیـري از فشـار    ي بهـره تصفیه و منابع ذخیره برا دستگاه ،در یک سیستم ثقلی منبع آب

حـالی  در .انـد  رار گرفتهطق مرتفع شهر قذبه زمین و اختلاف سطح در مناطبیعی ناشی از جا

یـن نـوع   ا ،دره سـکونت دارنـد   ننـد ما) جغرافیـایی (کنندگان در مناطق پست تـر   که مصرف

آب زیرا جاذبه زمین به خاطر اختلاف ارتفاع فشـار لازم جهـت    ؛سیستم به پمپ نیازي ندارد

از اخـتلاف ارتفـاع آن قـدر     ثرها فشـار متـأ   سیستم در برخی .کند به درون شهر را فراهم می

هاي فشار استفاده کـرد تـا بـه سیسـتم آبرسـانی شـهري        کننده که بایستی از تعدیلبالاست 

   .صدمه وارد نشود

هم از شیب زمـین بـراي انتقـال آب     پمپ و هاي ذخیره آب شهري هم از بیشتر سیستم 

تفع بتونی یـا مخـازن   تصفیه به مخازن مر آب شرب پس از در برخی موارد .کنند استفاده می

سـپس از آنجـا بـه سیسـتم     شـده و   )تلمبـه ( بزرگ در روي تپه یا نواحی مجاور شهر پمپـاژ 



                                          6                                                       

 

 حریق ملیات اطفاءآبرسانی در ع

تـوان آب را تحـت    ها از کار بیافتـد مـی   در این سیستم حتی اگر پمپ .شود شهري تزریق می

   .فشار لازم توزیع کرد

ها بـه   شوند تا اگر پمپ ز آب نگهداري میدراین سیستم ذخایر مرتفع همیشه پر ا معمولاً

هـاي اضـافه هـم     پمـپ  .آبرسانی متعادل وجـود داشـته باشـد   هر دلیلی از کار افتادند امکان 

بـراي افـزایش فشـار     1کننـده  واحی خاصی مثل پمپ تقویتممکن است براي افزایش فشار ن

  .نامند یستم ترکیبی را پمپ و شیب زمین میاین س .درمجاورت نوك تپه نصب شوند

 .کنندگان می فرستد متفـاوت اسـت  ف هاي اصلی زیر زمینی که آب را به مصر اندازه لوله

ي آب را بـه  مقـادیر زیـاد   ،خته مـی شـوند  ي بزرگ که به عنوان کانال هاي اصلی شناها لوله

میده هاي فرعی یا ثانویه نا که کانال تر هاي کوچک کانال. ها می برند نواحی شهري یا شهرك

هاي آتـش نشـانی   ها و شیر ورد نیاز مصرفی ساختمانآب م، شبکه آبرسانی خیابان ،شوند می

   .کنند را تغذیه می

هاي به مقـادیر آب مصـرفی معمـولی و شـیر    هاي اصلی مورد نیاز بستگی  اندازه قطر لوله

نشـانی بایـد ترتیـب و ظرفیـت      موران آتـش مـأ  .یک منطقه تحت پوشش دارد نی درشان آتش

  .دوده ایستگاه عملیاتی خود را بدانندهاي آبی مح سیستم

ه باشـند از مـدل شـبکه اي پیـروي     فنی طراحی شـد  ي اصلی آب که سیستمی وها لوله

جریان آب را از دو یا چند جهت بـه سـمت شـیر هیـدرانت      ،اي یک سیستم شبکه .کنند می

ایجـاد   هر ناحیهال آب از منبع اصلی به گانه انتقمسیرهاي جدا کند و نشانی هدایت می آتش

یرهاي هیـدرانت اسـت کـه در    ش ـ ي اطمینان از جریان همیشگی آب دراین امر برا .کند می

 تعمیـر، شکستن لوله اصلی و یا نیاز آن بـه  هایی از سیستم بر اثر  کار افتادگی بخشصورت از

هاي توزیـع آب   سیستم .توان از طریق این شبکه به مناطق مجاور انتقال داد می جریان آب را

طق دوردسـت سیسـتم   منـا  در ،انتهاي آنها بسته اسـت هایی که  توان با کانال ر را میت قدیمی

                                                             
1. Booster pump 
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بسـته اسـت ذخیـره     کشی که انتهاي آنهانشانی با لوله آتش شیرهاي هیدرانت .یافتشهري 

با انتهاي بسـته  نشانی از یک شاه لوله  اگردو یا چند شیر هیدرانت آتش .محدودي دارند آبی

شیر هیدرانت نزدیک به لوله اصلی از فشار بیشـتري نسـبت    ،ه کنندبراي اطفا حریق استفاد

بـراي جلـوگیري از ایـن وضـعیت      .در انتهاي لوله است برخـوردار خواهـد بـود    به شیري که

اي فراهم  شوند تا امکان توزیع مناسب و یکپارچه میب شیرهاي کنترل در فواصل معینی نص

آب ترکیده باشـد یـا تمرکـز     ارند که لوله اصلیزمانی داین شیرها بیشترین کارآیی را  .گردد

در نقاط اتصال  1کننده شیرهاي کنترل .جریان آب در بخشی از سیستم ضرورت داشته باشد

  .شوند کننده نصب می ي توزیعها لولهي اصلی زیرزمینی به ها لوله

نـه  جریان آب را براي شریان جداگانه یا براي شیر هیدرانت جداگا ،کننده شیرهاي کنترل

هیدرانت آسیب ببینـد شـیرهاي   اگر سیستم آب یک ساختمان یا یک شیر  .کنند کنترل می

دیـده قطـع    را بـه قسـمت آسـیب   ب جریـان آ  کننده براي جلوگیري از هدر رفتن آب کنترل

نشانی وقتی براي عملیات به مقـادیر زیـادي آب و بـه مـدت      ایستگاه آتش مسئولین .کند می

یا  ممکن است بتوانند حجم معمول و. به سازمان آب اطلاع دهند باید ،طولانی احتیاج دارند

  .هاي کمکی افزایش دهند راه اندازي پمپ فشار را با

تواند شیرهاي کنترل کننده را باز کنـد تـا جریـان     ها سازمان آب می در بعضی از سیستم

  .هاي مهیب برقرار کنند سوزي آب بیشتري را براي مناطق عملیاتی در آتش

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Shut off Valves 
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  شیر آتش نشانی :1- 1شکل شماره 

  شیرهاي آتش نشانیشیرهاي آتش نشانی. . 55--11

شـیرهاي آب   .انـد  حریـق تعبیـه شـده    مین آب مـورد نیـاز اطفـا   نت براي تـأ شیرهاي هیدرا

ي اصـلی  ها لولهاز  اًع آب شهري هستند که آب را مستقیمنشانی بخشی از سیستم توزی آتش

هـاي آب خصوصـی    ن در سیسـتم می توا  شیرهاي هیدرانت را. کنند آب شهري دریافت می

میـزان   .شـوند  می میننبعی جداگانه تأهم نصب کرد که به وسیله سیستم آب شهري یا از م

مین انت خصوصی باید مشخص شود تا از تـأ فشار کافی در منابع آب شیرهاي هیدر مصرف و

از  بیشـتر شـیرهاي هیـدرانت    .حاصـل گـردد  مینـان  سـوزي اط  هنگام آتش ب مورد نیاز درآ

دو نـوع   .زمینی وصل استکه به سیستم توزیع آب زیر فولادي عمودي تشکیل شده  پوشش

 ها داراي یک یـا  هیدرانت .هیدرانت تر و هیدرانت خشک  ،د دارداصلی هیدرانت ایستاده وجو


	آب رسانی

